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iEK 

6 Обслуживание 
6. 1 Загрязнение линзы датчика может привести к уменьшению дистан­

ции охвата. Чистку датчиков производить мягкой ветошью, смоченной 
в слабом мыльном растворе. 

6.2 Датчики являются законченным изделием и ремонту не подлежат. 

7 Утилизация 
7.1 Датчики необходимо утилизировать с отходами электронной техники. 

В Условия эксплуатации, транспортирования и хранения 
8. 1 Транспортирование датчиков допускается любым видом крытого 

транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных датчиков от по­
вреждений, при температуре от минус 45 до плюс 50 °С. 

8.2 Хранение датчиков осуществляется в упаковке изготовителя 
в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе 
кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Температура 
окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С. Верхнее значение относи­
тельной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С. 

9 Гарантийные обязательства 
9. 1 Гарантийный срок эксплуатации изделий - 5 лет с момента про­

дажи при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации. 

9.2 В период действия гарантийных обязательств и при возникновении 
претензий обращаться к продавцу или в организации: 
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